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Cvičný požární poplach – GB II. 
 
Dne 26. 6. 2026 v 14:00 byl vyhlášen cvičný požární poplach pro všechny vyskytující se osoby v objektu. Požární 
poplach byl vyhlášen stisknutím tlačítkového hlásiče u vstupu do objektu (recepce). Po stisknutí tlačítkového hlásiče 
byly spuštěny návaznosti EPS a to:  

- spuštění požárního rozhlasu; 
- uzavření požárních klapek; 
- sjetí a zablokování výtahu v otevřené poloze v nástupní podlaží (1.NP); 
- otevření turniketů a zablokování v otevřené poloze; 
- aktivace zábleskového majáku; 
- spuštění odvětrávání CHÚC – schodiště A i B; 
- odblokování dveří únikového východu; 
- dálkový přenos signálu na pult centrální ochranu. 

Po vyhlášení požárního poplachu byla zahájena evakuace celého objektu a osoby evakuované se shromažďovali na 
označených shromaždištích (jižní a severní). Poslední evakuovaná osoba opustila objekt v čase 14:06. Cvičný 
požární poplach byl ukončen v 14:10. Při požárním poplachu byla provedena kontrola provozuschopnosti 
evakuačního výtahu, který je provozuschopný plnit svoji funkci.  
 
Při cvičném požárním poplachu nebylo zjištěno žádných zjevných závad a poruch či jiných obtíží spojených 
s evakuací osob.  
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